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1. Introducere  
 
Stimate beneficiar, 
 
Acest produs vă poate oferi cu un efort minim o satisfacţie maximă. În acest scop 
este necesar să respectaţi instrucţiunile de utilizare şi să exploataţi cazanul 
conform recomandărilor producătorului din prezentul manual. 
 
1. Instalarea cazanului, prima aprinderea de control şi instruirea beneficiarului în 

ceea ce priveşte modul de utilizare, vor fi efectuate de o unitate autorizată de 
producător, ocazie cu care se va întocmi un proces verbal de punere în 
funcţiune a cazanului. 

2. În procesul de ardere a combustibilului solid (lemn) se produc gudroane şi 
condens acid, cu un caracter deosebit de coroziv.  Pentru a diminua efectul 
acestora cazanul trebuie să funcţioneze la temperaturi  de 80 – 90 ºC şi 
temperatura agentului termic în returul cazanului trebuie să fie mai mare decât 
65ºC. În acest scop este obligatoriu a se folosi echipamente automate care 
să asigure regimul menţionat. Se recomandă utilizarea Laddomat 21, 
Ansamblu Termovar, termoventil TV (25, 32, 40)/ 60 , sau Termovar după caz. 

3. La utilizarea unei pompe de circulaţie, funcţionarea acesteia va fi comandată de 
un termostat exterior, care va asigura funcţionarea optimă a cazanului şi a 
instalaţiei de încălzire. 

4. Cazanul  nu trebuie utilizat în permanenţă la o capacitate sub 50%. 
5. Funcţionarea ecologică se obţine în cazul utilizării cazanului la capacitate 

nominală. 
6. În cazul funcţionării cu capacitate redusă (ex. vara pt. încălzirea apei calde 

menajere), focul va fi aprins zilnic. 
7. Se recomandă montarea cazanului cu rezervoare de acumulare şi pompă 

Laddomat 21. Astfel se obţine un consum de combustibil cu 20-30% mai scăzut 
şi va creşte durata de viaţă a cazanului şi a coşului de fum. 

8. Dacă cazanul nu poate fi montat cu rezervor de acumulare, se recomadă 
montarea a cel puţin un rezervor de compensare având volumul de aproximativ 
25 l pe 1KW putere a cazanului. 

9. Combustibilul utilizat trebuie să fie uscat, cu umiditate maximă de 12-20% - în 
cazul umidităţii mai ridicate scade randamentul cazanului şi creşte consumul de 
combustibil. 

 
Cazanele dotate cu exhaustor au litera S la sfârşitul codului de identificare. 
 
ATENŢIE 

1. Garanţia cazanului este valabilă doar dacă instalarea şi punerea în funcţiune se 
efectuează de către agenţi economici autorizaţi ISCIR, conform legislaţiei în 
vigoare (PT A1/2010) cu respectarea prescripţiilor cărţii tehnice furnizate de 
producător şi a normativelor în domeniu. 

2. În cazul în care cazanul este instalat cu echipamente de menţinere a temperaturii 
de retur peste 60°C şi cu rezervor de acumulare conform schemelor şi 
recomandărilor din prezentul manual, perioada de garanţie se extinde de la 24 de 
luni la 36 pentru corpul cazanului. Perioada de garanţie nu se modifică pentru 
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restul componentelor. Elementele de etanşare, izolare şi elementele ceramice 
sunt considerate componente consumabile, fiind necesară înlocuirea lor periodic 
în funcţie de modul de exploatare, nu se înlocuiesc în termen de garanţie doar 
dacă este dovedit că defecţiunea este un viciu de material sau fabricaţie.  

 

2. Destinaţie  
 

Cazanele ecologice ATMOS DC 18/ 22/ 25/ 30/ 32/ 40/ 50/ 70/ 75 sunt destinate 
încălzirii caselor, cabanelor sau a altor construcţii similare. Cazanele pot satisface un 
necesar de căldură a construcţiei de 15-75 KW, în funcţie de tip. Cazanele sunt 
construite exclusiv pentru arderea lemnelor tăiate în bucăţi. Poate fi utilizat orice tip de 
lemn uscat. Se recomandă în special butuci cu lungimea de 330, 530, 730 şi 1000mm 
în funcţie de mărimea cazanului. Pot fi utilizate şi lemne de diametru mai mare, sub 
formă de butuci, dar  în acest caz se reduce capacitatea nominală şi se prelungeşte 
timpul de ardere. Cazanul nu este destinat arderii rumeguşului şi deşeurilor mici de 
lemn. Acestea pot fi utilizate doar în amestec de MAXIMUM 10%. Camera de ardere 
spaţioasă permite introducerea şi arderea lemnelor de dimensiuni mari, astfel 
reducându-se substanţial efortul fizic şi timpul necesar pregătirii combustibilului. 
 

3. Descrierea tehnică  
Cazanul este construit pentru arderea lemnului şi funcţionarea pe principiul gazeificării, 
fiind dotat cu ventilator (în afară de DC15E) care realizează circulaţia aerului, respectiv 
a gazelor de ardere în cazan. 
Ventilatorul poate fi de tip: 

a) exhaustor de fum – pentru cazanele DC 18 S, DC 22 S/ SX, DC 25 S, DC 30 
SX, DC 32 S, DC 40 SX, DC 50 S, DC 75 SE, DC20GS, DC25GS, DC32GS, 
DC40GS 

a) ventilator de insuflare aer – pentru DC70 
b) fără ventilator - DC15E  

 

Corpul cazanului este confecţionat din tablă de oţel sudată de 3-8mm şi este format 
din rezervorul de alimentare cu combustibil care în partea sa inferioară este prevăzută 
cu piesa ceramică termorefractară cu fantă longitudinală  pentru comunicare cu 
camera secundară. Camera de ardere secundară este şi ea dotată cu piese ceramice 
refractare. În partea posterioară a corpului cazanului se află un canal vertical de fum 
prevăzut în partea de sus cu clapeta de aprindere. În partea superioră a canalului de 
fum se situează racordul pentru coş. Partea frontală a corpului cazanului este 
prevăzută cu uşa de încărcare combustibil (sus) şi uşa de curăţare a camerei de 
ardere secundare de cenuşă (jos). De asemenea în partea frontală superioară se află 
mânerul de acţionare al clapetei de aprindere. Corpul cazanului este termoizolat 
exterior cu vată minerală, amplasată sub carcasa de tablă a invelişului exterior al 
cazanului. În partea superioară a cazanului se află panoul de comandă. În partea din 
spate a cazanului se află canalul de admisie al aerului primar şi secundar, prevăzut cu 
clapeta de reglare, comandată de regulatorul de tiraj FR124. Aerul  primar şi secundar 
sunt preîncălzite la temperatură ridicată. 
 
 

Aspectul panoului de comandă  
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Panoul de comandă al cazanelor dotate cu exhaustor 

 
 
Panoul de comandă DC15E 

 
1. Termometru 
2. Întrerupător principal 
3. Termostat gaze arse 
4. Termostat reglaj (agent termic) 
5. Termostat de siguranţă  
6. Mânerul pârghiei de acţionare a clapetei de încălzire 
7. Spaţiu pentru montarea regulatorului electronic (92x138mm) 
8. Termostat de pompă (doar la DC15E) 
 

Descrierea funcţionalităţii elementelor de comandă 
 
1. Termometru – indică temperatura de ieşire a apei din cazan. 
2. Întrerupător general – permite decuplarea totală a alimentării cu energie 

electrică a cazanului. 
3. Termostat gaze arse – serveşte la decuplarea ventilatorului după arderea 

combustibilului (la scăderea temperaturii gazelor arse) 
 
În faza de pornire, de aprindere a combustibilului, poziţionaţi termostatul de gaze 
de ardere pe poziţia “0°C-aprindere”. În timpul funcţionării în regim, termostatul de 
gaze arse trebuie poziţionat pe poziţia de lucru (recomandăm poziţia 
corespunzătoare orei 11- 12 pe cadran de ceas). Poziţia optimă pentru condiţiile 
concrete trebuie să fie întodeauna stabilită practic.  
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Dacă temperatura gazelor arse scade sub valoarea reglată (corespunzătoare 
poziţiei termostatului), funcţionarea ventilatorului este oprită de termostat. O 
comandă a pornirii ventilatorului e posibilă doar după reglarea termostatului de 
gaze arse la temperatură mai joasă (de ex. 0°C). 
 
4. Termostat reglaj (agent termic) – cuplează/ decuplează ventilatorul în funcţie de 

temperatura de ieşire a apei din cazan. 
 

5. Termostat de siguranţă (cu rearmare manuală) – serveşte ca protecţie a 
cazanului împotriva supraîncălzirii în cazul defectării termostatului de reglaj sau 
ca semnalizare a depăşirii temperaturii critice – după depăşirea temperaturii 
critice, termostatul trebuie să fie rearmat manual. 
 

6.  Mânerul pârghiei de acţionare a clapetei de încălzire – deschide clapeta de 
comunicare directă a camerei de ardere cu coşul de fum. Se deschide la 
aprinderea focului şi la deschiderea uşii în scopul alimentării cu combustibil. 
 

7. Spaţiu pentru montarea regulatorului electronic (92x138mm). În cazul în care se 
doreşte montarea unui regulator electronic de funcţionare se deschide acest 
orificiu şi se instalează regulatorul. Din punct de vedere electric cablajul 
cazanului este pregătit pentru conectarea automatizării ACD01. 

 
8. Termostat de pompa (doar la DC15E), are rolul de comandă a pompei de 

circulaţie cazan (75-80C). 
 

Avantajele cazanului   
 
Arderea pe principiul gazeificării se realizează la temperaturi ridicate. Acesta are ca 
rezultat un consum de combustibil mai scăzut şi o funcţionare ecologică. Aerul 
primar şi secundar este preîncălzit la temperatură ridicată, ceea ce înseamnă că 
flacăra este caldă şi stabilă cu calitate constantă a arderii.  
Deservirea cazanului cu exhaustor (de tip S) este plăcută şi simplă. Acest tip de 
cazan este marcat cu litera “S” (în afară de DC15E)  Uşa de alimentare cu 
combustibil de dimensiune mai mare, permite utilizarea butucilor cu lungimea între 
330-1000 mm, în concordanţă cu tipul cazanului. Este de asemenea posibilă 
arderea deşeurilor de lemn de dimensiuni mari. 
Cazanul tip GS este dotat cu focar ceramic, cameră de ardere primară căptuşită, 
duze laterale de admisie ale aerului primar. 
Fiecare tip de cazan este echipat cu serpentină de răcire, un element de siguranţă 
împotriva supraîncălzirii. 
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4. Date tehnice  
 

Tipul cazanului U.M. DC15E DC18S DC22S DC22SX DC25S DC30SX 
DC32S 
DC30SE 

DC40SX DC20GS 
DC25GS 
DC32GS 

DC40GS DC40SE DC50S 
DC70 
DC80 

DC75SE 

Puterea cazanului KW 10-14,9 14-20 15-22 15-22 
17-
25/27 

21-30 24-35 28-40 14-20 
17-25 
24-32 

28-40 35-49 35-49,9 49-70 52-75 

Suprafaţa de încălzire m
2
 1,8 1,8 2,1 1,9 2,3 2,3 2,9 2,9 1,9 

2,7 
2,9 

3,2 3,5 3,8 5 5,2 

Volumul rezervorului de 
combustibil 

dm
3
 66 66 100 66 100 100 140 140 87 130 170 190 180 180 345 

Dimensiuni uşă de 
alimentare 

mm 
450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

450 x 
260 

Tirajul necesar al coşului Pa 18 20 23 23 23 23 24 25 20 23/24 25 25 25 30 30 

Suprapresiunea maximă de 
lucru a apei 

kPa 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Greutatea cazanului Kg 284 283 319 301 326 306 370 375 350 408/415 453 460 431 487 700 

Diametru racordare coş 
(evacuare gaze arse) 

mm 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 180 160 

Înălţimea cazanului mm 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1260 1260 1260 1260 1410 1360 1260 1380 1480 

Lăţimea cazanului mm 590 590 590 590 590 590 680 680 680 680 680 770 680 680 770 

Adâncimea cazanului mm 845 845 1045 845 1045 1045 1045 1045 845 1045 1045 1045 1245 1060 1390 

Tensiune de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 
Putere el. absorbită W 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 70 

Clasă de protecţie electrică IP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Randamentul cazanului % 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 
Clasa cazanului  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Temperatura gazelor arse la 
putere nominală 

°C 208 208 225 230 225 240 230 245 210 230/225 250 245 255 260 240 

Viteza gazelor arse la putere 
nominală 

Kg/s 0,010 0,012 0,014 0,014 0,015 0,017 
0,020 
0,017 

0,022 0,012 
0,015 
0,018 

0,022 0,022 0,025 0,035 0,035 

Combustibil recomandat  Lemn uscat cu putere calorică 15-17 Mj.kg
-1

, conţinut de apă 12-20%, diametru 80-150mm 

Consum mediu de 
combustibil 

kg.h
-1 

3,5 3,8 5 5 6 7 7,2 10 3,8 6/7,2 10 10 13 18 18 

În sezon  1 m
3
 / 1 kW de putere nominală 

Lungimea max. a butucilor mm 330 330 530 330 530 530 530 530 330 530 530 530 730 730 1000 

Timp de ardere continuă la 
putere nominală 

h 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3/2 3 3 3 2 3 

Volumul apei din cazan L 45 45 58 45 58 58 80 80 64 80 90 110 89 93 171 

Pierderi de presiune în 
cazan 

mbar 0,18 0,18 0,21 0,18 0,21 0,21 0,20 0,20 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,25 0,24 

Volum min. al rezervorului 
de compensare 

l 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 750 750 750 1000 1000 

***Condiţii obligatorii 
Temperatura minimă obligatorie a apei din retur la funcţionarea cazanului este de 65°C 

Temperatura obligatorie de lucru a cazanului este de 80-90°C 
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Legendă pentru desenele cazanului  
 
1. Corpul cazanului  
2. Uşă de umplere 
3. Uşă de evacuare a cenuşii 
4. Ventilator 

- de aer 
- exhaustor (S) 

5. Piesă ceramică refractară – duză de aer 
6. Panou de comandă 
7. Termostat de siguranţă pentru pompă – 

95 °C (numai pentru DC75SE) 
8. Clapetă de reglare 
9. Piesă ceramică refractară – pentru tipul 

GS – partea laterală a focarului (cameră 
de ardere) 

10. Piesă ceramică refractară – pentru tipul 
GS – cameră sferică (cameră de ardere 
secundară) 

11. Etanşarea duzei – 12x12 (14x14) – şnur  
12. Piesă ceramică refractară – tip semilună 
13. Clapetă de aprindere 
14. Piesă ceramică refractară – pentru tipul 

GS – partea din spate a camerei sferice 
15. Capac de curăţare 
16. Ecran  
17. Mânerul clapetei de aprindere 
18. Termometru  
19. Ecranul focarului 
20. Întrerupător cu lampă de control 
21. 22.Regulator de tiraj – Honeywell FR124 
22. Serpentină de răcire contra supraîncălzirii 

23. Termostat reglaj (temperatură agent 
termic)   

24. Termoizolaţie uşă – Sibral 
25. Şnur etanşare uşă 18x18 
26. Piesă ceramică – tip acoperiş 
27. Termostat de comandă pentru pompă 

(numai pentru DC75SE) 
28. Condensatorul ventilatorului 
29. Piesă ceramică refractară – tip semilună 
30. Piesă ceramică refractară – placa 

focarului 
31. 34.Uşă de curăţare (DC70) 
32.  

35. Termostat gaze arse 
36. Termostat de siguranţă  
37. Clapetă de aer (doar pentru DC75SE) 
38.  Spaţiu circular pentru DC15E  
39.  Căptuşeala spaţiului de ardere pentru 

DC15E  
40.  Termostat pe pompă DC15E  
41. Ecranul focarului – posterior (modelele 

DCXXSE) 

 
K – Canalul  de fum 
L – Ieşirea apei din cazan -TUR 
M – Intrarea apei în cazan -RETUR 
N – Racord pentru robinetul de umplere 
P – Racord pentru senzorul de 
temperatură a supapei termice montată 
pe serpentina de răcire (TS130, STS20). 

 

Date tehnice  
Di-
men-
siuni 

DC15E 
DC18S 

DC20 
GS 

DC22 
SX 

DC22S DC25S DC30 
SX 

DC32S 
DC30 
SE 

DC40 
SX 

DC25 
GS 

DC32 
GS 

DC40 
GS 

DC50S DC70 
DC80 

DC75 
SE 

A 1180 1281 1180 1180 1180 1180 1260 1260 1281 1281 1431 1260 1380 1480 

B 690 
770 

770 770 970 970 970 970 970 970 970 970 1170 1140 1470 

C 590 670 590 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 770 

D 872 946 872 872 872 872 946 946 946 946 1092 946 1100 1153 

E 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 180 180 

F 65 75 65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 90 75 

G 200 185 200 200 200 200 184 180 185 185 184 180 325 194 

H 930 1008 930 930 930 930 1005 1000 1008 1008 1152 1000 1230 1234 

CH 220 256 220 220 220 220 256 255 256 256 256 255 0 306 

I 190 256 190 190 190 190 256 256 240 256 256 240 240 306 

J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 6/4” 2” 2” 2” 2” 
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SECŢIUNEA CAZANULUI DC 15 E   
 

 
Secţiunea cazanului DC70  
Camera de ardere inferioară 
 
 

3. Uşă  de evacuare a cenuşii 
5.  Piesă ceramică refractară – duză de aer 
31. Piesă ceramică refractară – semilună 
32. Piesă ceramică refractară – placa focarului 
34. Gură de curăţare 
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Schema exhaustorului  
 
Atentie! – Exhaustorul (S) este livrat demontat. Aşezaţi exhaustorul pe canalul de fum din 
spate, strângeţi piuliţele de fixare apoi alimentaţi exhaustorul cu curent electric. 
Verificaţi funcţionarea lui normală. 
 
 
 
1 – Motor  
2 – Placă metalică (oţel inoxidabil) 
3 – Paleta rotorului   
4 – Piuliţă (cu filet stânga şi şaibă) 
5 – Piuliţă fluture  
6 – Şurub  
7 – Etanşare (2 buc.) 
8 – Etanşare  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Tipul şi aşezarea pieselor ceramice refractare în focar  
 

1. Pentru tipurile 
DC18S 
DC22S 
DC25S 
DC32S 
DC50S 
DC40SE 
DC50SE 
DC30SX 
DC40SX 
 

 
Atenţie! Piesa ceramică din camera de ardere inferioară trebuie intotdeauna împinsă în spate 
până la contact cu peretele posterior al camerei. 
 
 
 
 
 
 

27. Piesa ceramică refractară tip 
acoperiş este destinată: 
- pentru cazan (DC18S) cu lungimea 

de 320 mm 
-  
- pentru cazanele (DC22S, DC25S, 

DC32S, DC40SE, DC30SX, 
DC40SX) cu lungimea de 500mm; 

- pentru cazanele (DC50S) cu 
lungimea de 700 mm. 
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2. Pentru tipul 
 
DC75SE  

 
 
Pentru acest cazan, placa tip acoperiş este compusă din două piese – vezi figura (DC75SE – 
2x500 mm). 
 
3. Pentru tipul  

 
DC18S 
DC20GS 
DC25GS 
DC32GS 
DC40GS 
DC30SE 
 
 
 
Camera sferică trebuie asamblată în aşa fel încât partea din faţă a piesei ceramice 
refractare (10) să fie poziţionată la 3 cm faţă de cantul frontal al cazanului. 
Atenţie! – nu se va schimba poziţia părţii posterioare (14) la o eventuală demontare. 
 

4. Pentru tipul DC15E 
 

 

38. Element ceramic  D15 (P) 

 
39. Căptuşeala spaţiului de ardere (2 x 2 buc.)  

 
Elementul ceramic  /38/ trebuie împins până în partea 
posterioară a camerei de ardere. 

 
 

10. Piesă ceramică refractară – 
cameră sferică (partea stângă + 
dreaptă) 
 
14. Piesă ceramică refractară – 
partea din spate  
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5. Pentru tipul DC70 
 
 
 
 
 
31. Piesă ceramică refractară – semilună 
 
32. – Piesă ceramică refractară – placa focarului 
(2 buc.) 
 
 

La curăţarea cazanului trebuie scoasă piesa ceramică refractară frontală, aceasta fiind 
aşezată pe partea din faţă a camerei de ardere, spre uşă. 
 

6.  Accesorii livrate cu cazanul  
 

Perie de oţel cu accesorii 1 buc. 
Raşchetă de curăţat 1 buc. 
Robinet de umplere 1 buc. 
Instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere 1 buc. 
Regulator de tiraj Honeywell FR124 (cu excepţia DC50SE 1 buc. 
Cenuşar (numai pentru tipurile DC XX GS) 1 buc. 

 

7. Combustibil  
 

Se recomandă utilizarea lemnelor uscate aproximativ 2 ani în mod natural (butuci de Φ80-150 
mm). Umiditatea lemnelor trebuie să fie în mod obligatoriu de 12-20%, iar puterea calorică 15-17 
Mj.kg-1 şi lungimea butucilor de 330-1000 mm în concordanţă cu tipul cazanului. Dimensiunile 
recomandate pentru combustibil pot fi găsite la punctul 3. “Date tehnice”. Se pot arde şi deşeuri 
de lemn de dimensiuni mari în combinaţie (max. 10%) cu lemnul de dimensiuni mari. 

 

Date de bază la arderea lemnului  
 

Puterea maximă şi durata lungă de viaţă a cazanului sunt asigurate prin utilizarea lemnului uscat 
de 2 ani. În graficul următor se află dependenţa puterii calorice a combustibilului de conţinutul de 
apă. Puterea calorică utilă a lemnului scade substanţial cu creşterea umidităţii. 
 
 Exemplu: 

a. lemnul cu umiditatea 20% are puterea calorică de 4 kWh / 1 kg lemn 
b. lemnul cu umiditatea 30% are puterea calorică de 1,5 kWh/ 1 kg lemn 
c. de exemplu lemnul de molid depozitat timp de un an sub acoperiş – vezi graficul 
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În graficul alăturat se găseşte puterea utilă 
maximă a cazanului în cazul în care lemnul 
folosit este umed. 
               KW 
DC 15 E    - 8 

DC18S   - 13 
DC22S   - 14 
DC25S   - 19 
DC32S   - 24 
DC40S(E)   - 31 
DC50S(E)   - 39 
DC75S(E)   - 53 
 

Aceste informaţii pot servi şi pentru alte tipuri de cazane care funcţionează pe principiul 
gazeificării lemnului. 

 
Atenţie! Nu se recomandă utilizarea lemnelor cu o umiditate mai mică decât 12%. 
 
 

Puterea calorică a lemnului  
 

Tip lemn Puterea calorică pentru 1kg lemn 

 Kcal KJoule KWh 

Molid 3900 16250 4,5 

Pin 3800 15800 4,4 

Mesteacăn 3750 15500 4,3 

Stejar 3600 15100 4,2 

Fag 3450 14400 4,0 

 
Notă: Lemnul verde (umed) are putere calorică scăzută, nu arde bine, afumă tare şi reduce 
substanţial durata de viaţă a cazanului şi a coşului. Totodată puterea utilă a cazanului scade cu 
50%, iar consumul de lemne se dublează. Defecţiunile datorate utilizării lemnelor cu umiditate 
mai ridicată nu fac obiectul garanţiei. 
 

8. Fundaţia cazanului  
 

Tip cazan A B 

DC15E, DC18S, 
DC22SX, 

600 600 

DC20GS 700 600 

DC22S / 
DC25S/DC30SX 

600 800 

DC30SE/ DC32S/ 
DC25GS/ DC32GS/  
DC40GS, DC40SX 

700 800 

DC40SE 700 1000 

Se recomandă utilizarea fundaţiei de 
beton sau din metal). 
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DC50SE 800 1000 

DC50S, DC70 700 1000 

DC75SE 800 1300 

 

9. Mediul de instalare şi amplasare a cazanului în sala cazanelor  
 

 
Cazanul poate fi utilizat în “mediul de 
bază”AA5/AB5 după standardul ceh ČSN 
3320001/1995. 
Cazanul trebuie amplasat în sala cazanelor 
în care este asigurată admisia aerului 
necesar arderii. Amplasarea cazanului în 
spaţii locuite (inclusiv coridoare) nu este 
acceptată. Secţiunea prizei neobturabile 
trebuie să fie minim 250 cm2 pentru 
cazanele cu putere nominală de 15 -75 kW. 
 
 
1 – coş de fum 
2 – canal de fum 
3 – cazan 
 
 

10. Coşul de fum  
 
Racordarea cazanului la coşul de fum se va efectua doar cu acordul unei firme de coşerit. 
Canalul de evacuare al coşului de fum trebuie dimensionat astfel încât prin tirajul său să 
asigure evacuarea gazelor arse din cazan şi dispersarea acestora în atmosferă, în orice 
condiţii de lucru. O bună dimensionare a coşului de fum este necesară pentru funcţionarea 
corectă a cazanului. Arderea, randamentul cazanului şi durata de funcţionare a acestuia 
depind de tirajul coşului. Tirajul coşului la rândul său depinde direct de secţiunea, înălţimea şi 
rugozitatea suprafeţei interioare a acestuia. În coşul de fum la care cazanul este racordat nu 
se vor racorda alte aparate. Diametrul coşului nu poate fi mai mic decât diametrul racordului 
de ieşire al cazanului (min. 150mm). tirajul coşului trebuie să atingă valorile prescrise (vezi 
datele tehnice de la punctul 1), dar nu trebuie să fie extrem de înalt pentru ca să nu reducă 
randamentul cazanului şi să nu influenţeze arderea (să nu rupă flacăra). În cazul tirajului prea 
ridicat sau prea scăzut al coşului trebuie aplicate soluţii de scăderea respectiv creşterea, după 
caz, a tirajului.  
 

Dimensiuni informative privind secţiunea coşului: 
 

20 x 20 cm Înălţime min. 7m 

Φ20 cm Înăltime min. 8m 

15x15 cm Înălţime min. 11m 

Φ16cm Înălţime min. 12m 
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11. Racordul de fum  
 
În cazul în care nu este posibilă racordarea cazanului direct la canalul de evacuare al coşului, 
tubulatura respectivă, trebuie să fie cât mai 
scurtă posibil şi să nu depăşească lungimea 
de 1 m, fără suprafaţă de încălzire 
suplimentară şi să aibă pantă ascendentă. Din 
punct de vedere mecanic, canalul de fum 
trebuie să fie solid, etanş şi uşor de curăţat în 
interior. Canalul de fum nu poate trece prin 
alte încăperi. 
Diametrul interior al canalului de fum nu poate 
fi mai mare decât diametrul interior al 
racordului de gaze arse al cazanului şi nu se 
poate îngusta spre coşul de fum. Nu se 
recomadă utilizarea coturilor. Modurile de 
execuţie a trecerilor canalului de fum prin 
construcţii din materiale combustibile sunt 
indicate în anexele 2 şi 3 ČSN 061008/97 
(cabane de lemn, etc.) 
 
 
1. Termometru gaze arse 
2. Gură de curăţare 
3. Clapetă de reglare a debitului gazelor arse (limitator de tiraj) 

 
Notă: În cazul tirajului ridicat al coşului se poate instala în canalul de fum o clapetă de reglare a 
debitului (3) sau un limitator de tiraj. Influenţa acestui echipament este limitată. 
 

12. Protecţia împotriva incendiilor la instalarea şi utilizarea 
echipamentelor termice  

 
În conformitate cu standardul ČSN 061008/97 – Protecţia împotriva incendiilor la utilizarea 
echipamentelor termice şi a surselor de căldură. 
 

Distanţe sigure  
 
La instalarea cazanului se va păstra o distanţă de siguranţă de minim 200mm faţă de materialele 
de construcţie. Această  distanţă este valabilă pentru cazanele şi canalele de fum montate în 
apropierea materialelor inflamabile din clasele de inflamabilitate B, C1 şi C2 (vezi tabelul de mai 
jos). Distanţa de siguranţă (200 mm) trebuie dublată în cazul în care cazanul se instalează în 
apropierea unor materiale aflate în clasa de înflamabilitate C3. Această distanţă de siguranţă 
trebuie mărită şi în cazul în care nu se cunoaşte clasa de inflamabilitate a materialului în cauză. 
De asemenea poate fi redusă la jumătate (100 mm) în cazul utilizării unei plăci termoizolatoare 
(ex. placă de azbest), incombustibile, având groismea min. 5 mm şi amplasată la cel puţin 25 mm 
faţă de materialul inflamabil. Ecranul de protecţie trebuie să depăşească gabaritul gazanului 
(inclusiv al canalelor de fum) cu cel puţin 150 mm pe fiecare parte şi cu cel puţin 300 mm 
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deasupra cazanului. De asemenea piesele de mobilier confecţionate din materiale inflamabile 
trebuie prevăzute cu o astfel de placă de blindaj în cazul în care nu este posibilă păstrarea 
acestei distanţe de siguranţă (de ex. în cazul cabanelor). Această distanţă de siguranţă trebuie 
păstrată doar în cazul în care mobilierul este amplasat în apropierea cazanului. 
Dacă suprafaţa pe care se instalează cazanul este inflamabilă acesta trebuie protejată cu ajutorul 
unui material incombustibil şi termoizolator pe o suprafaţă cu cel puţin 100mm mai mare decât 
baza cazanului în părţile laterale şi cu cel puţin 300 mm în partea frontală a cazanului. Ca 
material incombustibil se pot utiliza toate materialele menţionate din clasa A de inflamabilitate. 
 
Tabelul nr. 1 

Clasele de inflamabilitate a materialelor de 
construcţii 

Materiale de construcţii din clasa de 
inflamabilitate (conform ČSN 061008/97) 

A – neinflamabil Granit, gresie, beton, cărămidă, dale ceramice, 
mortar, tencuieli antiincendiu etc. 

B – inflamabilitate redusă Acumin, izomin, eraclit, lignos, plăci din pâslă 
de bazalt, plâci din fibră de sticlă, novodur 

C – greu inflamabil Lemn de foioase (stejar, fag), plăci hobrem, 
placaje, sircolit, werzalit, carton presat (formica, 
ecrona) 

C2 – inflamabilitate medie Lemn de conifere (pin, lariţă, molid), lemn de 
aşchie şi plăci de plută, pardoseli de cauciuc 
(Industrial, Super) 

C3 – uşor inflamabil Plăci de fibră lemnoasă (Hobra, Sololac, 
Sololit), celuloză, poliuretan, polistiren, 
polietilenă, PVC 

 
Atenţie! – În împrejurările în care există gaze sau vapori inflamabili în încăperea în care se află 
cazanul sau dacă există pericolul producerii unui incendiu ori a unei explozii (ex. lipirea 
linoleului), cazanul trebuie oprit din timp. Nu este permisă aşezarea pe cazan sau la o distanţă 
mai mică decât cea de siguranţă a obiectelor din material inflamabil. 
 

13. Conectarea cazanului la reţeaua electrică  
  
Pentru racordarea cazanului la reţeaua de alimentare cu curent electric de 230V, 50 Hz se 
foloseşte cablu de alimentare cu fişă sau fără fişă la racordarea fixă. În cazul înlocuirii cablului 
de alimentare se utilizează unul identic, iar intervenţia trebuie făcută de o unitate autorizată de 
service. Cazanul trebuie amplasat astfel încât fişa de racordare să fie în apropierea 
operatorului (conform standardului  ČSN EN 60335-1/1997). Racordarea cazanului se va face 
numai de persoane competente şi autorizate în acest sens, respectând normativele în 
vigoare. 
Este obligatorie protecţia prin legare la pământ. 
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Conectori în partea dreaptă a cazanului Connector în partea stângă a cazanului 

 
Conectori în părţile laterale ale cazanului: 
1. Conector pentru cablul de alimentare cu energie electrică (L – maro, N – albastru, PE – 

verde/galben) 
2. Conector pentru exhaustor 
 



Instrucţiuni de utilizare - RO 

www.atmos.cz 19 

14. Schema electrică de conectare a cazanului DC18S – DC40GS, 
DC22SX – DC40SX (cu exhaustor tip UCJ4C52), respectiv DC80, 
DC70 (cu ventilator de aer) – reglare electromecanică 
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15. Schema electrică de conectare a cazanului DC18S-
DC40GS, DC22SX-DC40SX (cu exhaustor tip UCJ4C52), 
respectiv DC70, DC80 (cu ventilator de aer) – reglare 
electromecanică – 12/2007 

 
 

16. Schema electrică de conectare a cazanului DC15E 
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17. Nou schema electrică de conectare a cazanului DC15E - 

12/2007 
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18. Schema electrică de conectare a cazanului DC75SE- 
reglare electromecanică cu exhaustor, tip UCJ4C82 

 
Notă: Conectorii A şi B sunt folosiţi la conectarea regulatorului de control electronic, care 
poate fi introdus în panou pentru anumite tipuri de cazane. 
 

19. Schema electrică de conectare a cazanului DC75SE- 
reglare electromecanică cu exhaustor, tip UCJ4C82, valabil din 
luna a 12/2007 
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20. Standardele (ČSN EN) referitoare la construcţia şi 
instalarea cazanelor pe combustibil solid  

 
ČSN EN 303-5  – Cazane pe combustibil solid pentru încălzire centrală 
ČSN 060310/98 – Încălzire centrală, construcţie şi instalare 
ČSN 060830/96 – Dispozitive de siguranţă pentru încălzire centrală şi încălzire a apei 
menajere 
ČSN 734201/88 – Proiectarea coşurilor şi a canalelor de fum 
ČSN 734210      – Realizarea coşurilor, a canalelor de fum şi racordarea aparatelor 
consumatoare de combustibil 
ČSN EN 1443    – Construcţia coşurilor de fum – Cerinţe generale 
ČSN 061008/97 – Protecţia împotriva incendiilor la utilizarea aparatelor locale şi a surselor de 
căldură 
ČSN 730823/84 – Clasa de inflamabilitate a materialelor de construcţie  
ČSN EN 1264-1 – Încălzire prin pardoseală – Sisteme şi componente – Definiţii şi mărci 
ČSN EN 1264-2 – Încălzire prin pardoseală – Sisteme şi componente – Calcul de putere 
termică 
ČSN EN 1264-3 – Încălzire prin pardoseală – Sisteme şi componente – Construcţie 
ČSN EN 442 – 2 – Corpuri de încălzire – Încercare şi evaluare  
 
Atenţie! 

a. instalarea si dimensionarea cazanului se va face întodeauna pe baza  un proiect de 
instalare 

b. instalarea cazanului se face numai de persoane instruite de către producător 
c. vor fi respectate normativele în vigoare din ţara de destinaţie 
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21. Selecţie şi mod de racordare a elementelor de reglare şi 
de comandă  

 
Cazanele sunt livrate utilizatorului cu reglaj de bază a puterii cazanului care satisface exigenţele 
de confort ale încălzirii şi de securitate. Automatizarea cazanului asigură valoarea cerută de 80-

90C a temperaturii apei la ieşire, dar nu rezolvă comanda vanelor de amestec şi a pompelor. Cu 

excepţia cazanului DC75SE, care este echipat cu două termostate, unul de 70C (temperatura 

anclanşării pompei la funcţionare normală), iar al doilea de 95C (temperatura anclanşării pompei 
în caz accidental). Modul de conectare a acestor elemente este indicat pe schema electrică de 
conectare. Fiecare pompă din sistem trebuie comadată de un termostat independent, pentru ca 

temperatura apei în returul cazanului să nu scadă sub 65C. În  cazul instalării cazanului fără 
rezervor de acumulare sau de compensare, pompa circuitului de încălzire trebuie comandată de 
un termostat independent sau cu comandă electronică, astfel încât aceasta să funcţioneze numai 
atunci când pompa din circuitul de cazan este în funcţiune. În cazul utilizării a două termostate, 

cel de comandă al pompei din circuitul de încălzire va fi reglat la 80C, iar termostatul de 

comandă al pompei din circuitul de cazan va fi reglat la 75C. Există posibilitatea comandării 
ambelor pompe de un singur termostat. Dacă cazanul este instalat cu rezervoare de acumulare şi 
pompă Laddomat 21 şi dacă în circuitul de cazan circulaţia apei este realizată prin gravitaţie, 
ceea ce prelungeşte timpul de demarare al cazanului la valoarea cerută a agentului termic, 
pentru funcţionarea corectă se recomandă comanda pompei din circuitul de cazan de un 
termostat de gaze arse, instalat în cazan (la aprinderea focului). Reglarea incorectă de către 
utilizator a termostatului de gaze arse poate provoca creşterea temperaturii în cazan, de aceea 

se recomandă montarea unui termostat de siguranţă de 95C. Termostatul din cazan poate fi 
înlocuit cu un termostat extern, situat la ieşirea din cazan. Rolul acestuia este de a comanda 

pompa din circuitul de cazan la 95C (conectat paralel cu termostatul de gaze arse). 
Reglarea temperaturii apei distribuite în circuitul de încălzire se va efectua întodeauna cu ajutorul 
unei vane de amestec cu 3 căi. Vana de amestec poate fi comandată manual sau electronic, 
ceea ce va contribui la funcţionarea mai confortabilă şi mai economică a sistemului de încălzire. 
Racordarea acestor elemente trebuie efectuată în baza unui proiect ţinând cont de condiţiile 
specifice ale sistemului de încălzire.  Instalaţia electrică legată de dotarea cazanului cu aceste 
elemente trebuie efectuată de către persoane competente şi autorizate în acest sens de către 
producător, conform standardelor în vigoare. 
 
Notă: La instalarea cazanului se recomandă utilizarea vasului de expansiune deschis sau a 
vasului de expansiune închis, dacă normele în vigoare ale statului respectiv permit acest lucru. 
Cazanul trebuie instalat în aşa fel încât întreruperea alimentării cu energie electrică să nu 
conducă la supraîncălzire sau la deteriorarea cazanului. Cazanul are o inerţie termică. El poate fi 
protejat împotriva supraîncălzirii în mai multe moduri. Unul dintre aceste moduri este racordarea 

serpentinei de răcire cu ventil TS 130 ¾ A (95C) sau WATTS STS 20 (97C) la reţeaua de 
alimentare cu apă rece. În cazul existenţei alimentării locale  (hidrofor) cazanul poate fi protejat 
prin utilizarea sursei de rezervă a energiei electrice (baterie acumulator şi sursă de alimentare 
neîntreruptibilă) pentru asigurarea funcţionării a cel puţin uneia dintre pompe. O altă posibilitate 
este racordarea cazanului cu un rezervor de compensare şi o clapetă de reţinere. 
 
Pentru reglarea automata a sistemului de încălzire se recomandă utilizarea regulatoarelor  
ATMOS ACD01 
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22. Protecţia cazanului împotriva coroziunii  
 

 
Modul de protejare a cazanului împotriva coroziunii, recomandată de producător se bazează pe 
racordarea cazanului cu Laddomat 21 sau ventil termoregulator care permite crearea circuitului 
de cazan separat de circuitul de încălzire (circuitul primar şi secundar) astfel încât temperatura 

minimă a apei în returul cazanului să fie menţinută la 65C. Cu cât este mai ridicată temperatura 
apei în returul cazanului cu atât este mai scăzută cantitatea de condens, acid şi gudroane care 
deteriorează corpul cazanului. Temperatura de ieşire a apei din cazan trebuie să fie în 

permanenţă 80-90C. La funcţionarea normală a cazanului temperatura gazelor arse nu trebuie 

să scadă sub 110C. Temperatura scăzută a gazelor arse cauzează apariţia condensului, 

acidului şi a gudroanelor chiar dacă temperatura apei de ieşire (80-90C) şi temperatura apei în 

returul cazanului (65C) sunt respectate. Această situaţie se poate produce de exemplu în cazul 
încălzirii apei calde menajere (ACM) vara sau în cazul în care se încălzeşte doar o parte a 
clădirii. Pentru evitarea acestei situaţii se recomandă instalarea cazanului cu rezervoare de 
acumulare sau aprinderea zilnică a focului. Pentru cazanele cu putere nominală peste 15-100 
KW se poate utiliza o vană de amestec cu 3 căi cu servoacţionare şi cu posibilitatea reglării 
electronice în scopul menţinerii temperaturii apei în returul cazanului la valoarea minim 

recomadată (65-75C). 
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23. Instalarea recomandată a cazanului cu Laddomat 21  
 

 

24. Instalarea recomandată a cazanului cu ventil 
termoregulator  
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25. Instalarea recomandată a cazanului cu rezervor de 
compensare  

 

 

 



Instrucţiuni de utilizare - RO 

www.atmos.cz 28 

26. Schema recomandată a instalării cazanului cu Laddomat 21 şi cu 
rezervoare de acumulare  

Diametre minime ale ţevilor pentru instalaţie cu rezervoare de acumulare  
 

Tipul cazanului şi puterea 
nominală 

Partea A Partea B 

 Cupru Oţel Cupru Oţel 

DC15E,DC18S, DC20GS, DC22SX 28x1 25 (1”) 28x1 25(1”) 

DC22S, DC25S, DC25GS,DC30SX 28x1 25 (1”) 28x1 25(1”) 

DC32S, DC32GS, DC30SE 35x1,5 32 (5/4”) 28 x 1 25(1”) 

DC40GS, DC50SE, DC40SX 35x1,5 32 (5/4”) 28 x 1 25(1”) 

DC50S, DC50SE 42 x 1,5 40(6/4”) 35 x 1,5 32(5/4”) 

DC70, DC75SE 54 x 2 50(2”) 42 x 1,5 40(6/4”) 
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27. Laddomat 21  
Prin construcţia sa pompa Laddomat 21 înlocuieşte 
instalarea clasică din piese separate. Laddomat 21 este 
compus din corpul de fontă, ventil termoregulator, pompă, 
clapetă de reţinere, robinete sferice şi termometre. La 

temperatura de 78C a apei din cazan ventilul 
termoregulator deschide admisia din rezervor (sau 
instalaţie). Instalaţia cu pompă Laddomat 21 este 
substanţial mai simplă, din această cauză utilizarea sa este 
recomandată. În furnitura pompei Laddomat 21 se livrează  

un termocartuş de schimb pentru 75C, care se utilizează 
pentru cazanele cu putere nominală peste 32KW. 
 

Date tehnice 

Presiunea maximă de lucru 0,25 Mpa 

Suprapresiune de calcul 0,25 Mpa 

Suprapresiune de testare  0,33 Mpa 

Temperatura maximă de lucru 100C 

 
 

Atenţie! 
Pompa Laddomat 21 nu este destinată decât pentru cazanele având puterea nominală până la 
75 KW inclusiv. Se recomandă însă utilizarea până la puterea nominală de 50 KW inclusiv. 
 

28. Ventil termoregulator ESBE  
 

Ventilul termoregulator ESBE tip TV 60C se 
foloseşte la cazanele pe combustibil solid. La 

temperatura apei din cazan de +60C, ventilul 
termoregulator se deschide şi lichidul din 
circuitul de încălzire este admis în circuitul de 
cazan. În acest mod se asigură temperatura 
minimă a apei în returul cazanului. La nevoie 
se poate utiliza ventilul termoregulator reglat la 

temperatură mai ridicată (de ex. 72C). 
 
 
 
 
 
 

Ventilul termoregulator TV 60C este recomandat pentru cazanele: 
- DC15E, DC18S, Dc20GS, DC22S, DC22SX, DC25S, DC25GS, DC30SX …..TV25 
- DC32S, DC32GS, DC40GS, DC40SE, DC40SX…………..TV32 
- DC50S, DC50SE, DC70, DC75SE……………..TV40 

29. Funcţionarea sistemului cu rezervoare de acumulare  
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După aprinderea focului, cazanul ridică temperatura apei în rezervoarele de acumulare la 90-

100C, prin funcţionare la putere maximă (prin 2-4 încărcări). După aceasta se preia căldură din 
rezervor cu ajutorul vanei de amestec cu 3 căi pentru circuitul de încălzire pentru o perioadă 
corespunzătoare cu capacitatea acumulatorului şi a temperaturii aerului. În sezonul de încălzire 
(la respectarea capacităţilor minime ale acumulatoarelor – vezi tabelul) se ajunge la o autonomie 
de 1-3 zile. Dacă nu este posibilă folosirea rezervoarelor de acumulare se recomandă utilizarea 
unui rezervor de cel puţin 500-1000 l pentru echilibrarea timpului de demarare şi de oprire a 
cazanului. 
 

Capacităţi minime recomandate ale acumulatoarelor 
Tip DC15E 

DC18S 
DC20GS 

DC22SX 
DC22S 

DC25S 
DC25GS 
DC30SX 

DC32S 
DC32GS 

DC40GS 
DC40SE 
DC40SX 

DC50S 
DC50SE 

DC70 
DC75SE 

DC100 

Putere 
nominală 

18 22 25 32 40 49 70 99 

Capacitate 1000-
1500 

1500-
2000 

1500-
2000 

2000-
2500 

2500-
3000 

3000-
4000 

4000-
5000 

5000-6000 

 
Rezervoare de acumulare ATMOS standard  

 

Tipul 
rezervorului 

Capacitate (l) Diametru (mm) Înălţime (mm) 

AN500 500 600 1944/1940* 

AN750 750 750/790* 1974/1752* 

AN800 800 790 1910 

AN1000 1000 850/790* 2025/2202* 

*tip DH 

 
Izolarea rezervoarelor  
 
Soluţia potrivită este izolarea rezervoarelor, folosind vată minerală şi schelet din carton ipsos, 
precum şi umplutură suplimentară. La utilizarea lânii minerale grosimea minimă recomadată este 
120mm. O altă variantă este cumpărarea rezervoarelor deja izolate cu vată minerală în  înveliş 
din material sintetic. 
 

Avantaje  
 
Instalarea cazanului cu rezervoare de acumulare are mai multe avantaje: 

- consum redus (20%) de combustibil, cazanul funcţionează la putere nominală şi la 
randament de 81-89% până la arderea completă; 

- durata de viaţă ridicată pentru cazan şi coşul de fum – cantitate minimă de gudroane şi 
acizi; 

- posibilitatea combinării cu alte sisteme de încălzire – încălzire electrică cu colectoare 
solare, etc.;  

- combinarea corpurilor de încălzire (radiatoarelor) cu încălzire de pardoseală; 
- încălzire confortabilă şi arderea completă (ideală) a combustibilului; 
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- caracteristici de ardere mai ecologice 
 

30. Racordarea serpentinei de răcire împotriva supraîncălzirii 
cu supapă termică Honeywell TS 130 – ¾ A sau WATTS STS 20  

 

(temperatura deschiderii supapei este 95-97C) 
 

  

 
 
Atenţie! 
 
Conform standardului EN ČSN 305-5, serpentina de răcire împotriva supraîncălzirii nu trebuie 
utilizată în alt scop decât cel de protecţie împotriva supraîncălzirii (nicidecum la încălzire). 
 
Supapa termică ACM TS 130 – ¾ A sau WATTS STS 20 al cărui senzor de temperatură se află 
în partea din spate a cazanului, protejează cazanul împotriva supraîncălzirii în aşa fel, încât la 

creşterea temperaturii din cazan peste 95C, permite intrarea în serpentina de răcire a apei din 
reţeaua de alimentare cu apă, aceasta preluând energie termică, care este evacuată. În cazul 
amplasării unei clapete de reţinere la intrarea apei în serpentina de răcire, în scopul evitării 
circulaţiei inverse a apei în reţeaua de alimentare, serpentina de răcire trebuie dotată cu o 
supapă de siguranţă de 6-10 bari, pentru a descărca eventualele creşteri de presiune 
accidentale, sau vas de expansiune cu capacitatea minimă de 4 L. 
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31. Prescripţii de lucru  
 

Pregătirea cazanului pentru punere în funcţiune  
 
Înainte de punerea în funcţiune se va verifica dacă sistemul este umplut cu apă şi dacă este 
aerisit corespunzător. Cazanul va fi pus în funcţiune în concordanţă cu prezentele instrucţiuni, în 
acest mod putând fi utilizat în condiţii de siguranţă. Cazanul poate fi deservit doar de către 
persoane adulte. 
 

Aprinderea focului şi funcţionarea cazanului  
 
Înaintea aprinderii combustibilului se deschide clapeta de aprindere /13/ prin tragerea manetei 
clapetei de aprindere /17/ şi termostatul de gaze arse se poziţionează pe aprinderea focului 
(temperatură mai ridicată). Prin uşa superioară /2/ se pun pe piesa ceramică refractară /5/ 
lemnele subţiri uscate, în poziţie transversală pe canal, astfel încât să se creeze un spaţiul de 2-4 
cm între combustibil şi canal pentru trecerea gazelor arse. Peste acestea se pune hârtie, din nou 
lemne subţiri, peste care o cantitate mai mare de lemne uscate. După aprindere se închide uşa 
superioră şi se deschide uşa inferioară. Pentru ca focul să se aprindă mai repede se poate porni 
exhaustorul, (excepţie DC70 şi DC 15E). După aprindere  (creşterea temperaturii la 40-60°C) se 
va închide uşa inferioară, se va umple camera de ardere cu lemne şi se va închide clapeta de 
aprindere cu ajutorul manetei /17/. Termostatul de gaze arse se reglează pe poziţia de lucru 
(aproximativ poziţie verticală). Cu ajutorul regulatorului de tiraj FR 124, /22/ se reglează valoarea 
dorită pentru temperatura apei la ieşire din cazan, de obicei la 80-90°C (notă: cazanul DC50SE 
nu este echipat cu regulatorul de tiraj FR124). Pentru ca procesul de gazeificare să se producă 
este necesar să se formeze şi să se păstreze un strat ardent (zonă de reducţie) a cărbunelui de 
lemn pe duza de gazeificare. Acesta se va forma cu jarul rezultat din arderea lemnului uscat de 
dimensiuni adecvate. Dacă se utilizează lemn umed nu va mai avea loc procesul de gazeificare, 
creşte consumul de lemne, nu se obţine puterea nominală dorită a cazanului şi scade durata de 
viaţă a cazanului şi a coşului de fum. Dacă coşul are tiraj corespunzător, adică cel prescris de 
producător, se poate obţine o putere nominală de 70%, chiar şi cu ventilatorul oprit. 
 

Setările  termostatului de gaze de ardere 
 

Aprindere În funcţionare Utilizarea clapetei de încălzire (de aprindere) 
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Avertisment! 
La prima aprindere a focului se produce condens, ceea ce nu este un defect. După încălzirea 
cazanului  acest condens dispare. În cazul arderii deşeurilor de lemn de mărime mai mică, 
temperatura gazelor arse poate să depăşească 320°C, iar arderea trebuie controlată. În caz 
contrar, există posibilitatea deteriorării ventilatorului (S).  
Formarea gudroanelor şi  a condensului în camera de ardere, reprezintând un efect asociat 
gazeificării lemnului. 
 
Atenţie! 
În timpul funcţionării, mânerul de acţionare al clapetei de aprindere trebuie apăsat (clapeta de aer 
să fie închisă). Nerespectarea acestei prescripţii poate conduce la deteriorarea ventilatorului (S). 
 

Reglajul puterii – electromecanic  
 
Reglajul puterii se face cu ajutorul clapetei de aer (8), acţionată de regulatorul de tiraj FR 124 
(22), care deschide sau închide automat clapeta de aer, în funcţie de valoarea temperaturii 
(reglată) apei la ieşire (80-90°C) din cazan. (cu excepţia DC50SE). Este deosebit de important ca 

regulatorul să fie corect montat, pentru că, cu ajutorul 
lui se realizează protecţia împotriva supraîncălzirii. 
Modalitatea de montare şi reglare a regulatorului este 
specificată în instrucţiunile anexate acestuia (Reg. 
Honeywell Braukmann, FR124). Protecţia împotriva 
supraîncălzirii este asigurată prin verificarea funcţiei 
regulatorului la temperatura apei din cazan de 90°C, 
când clapeta de aer (8) trebue să fie închisă aproape în 
totalitate. Reglarea regulatorului trebuie verificată. 
Poziţia clapetei de aer (8) poate fi urmărită din partea 
posterioară a ventilatorului. De asemenea la efectuarea 
reglajelor, trebuie să existe o concordanţă între 
valoarea setată pe termostatul de agent termic situat 
pe panoul de comandă al cazanului şi temperatura 
reglată a regulatorului de tiraj. Termostatul de reglaj 
trebuie să fie fixat pe o temperatură cu cel puţin 5°C 
mai mică decât regulatorul de tiraj FR124 (punct 
marcat pe scara termostatului). Pe panoul de comandă 
este instalat şi termostatul de gaze arse, care 
declanşează pornirea ventilatorului după arderea 
completă a lemnului. 
După aprinderea combustibilului termostatul de gaze 
arse se va regla pe poziţia de lucru astfel încât 
ventilatorul să fie în funcţiune şi decuplarea sa să se 
producă doar după arderea completă a lemnului. 
Poziţia optimă de lucru a termostatului de gaze arse 
trebuie determinată in funcţie de combustibilul folosit, 
de tirajul coşului şi de alte condiţii specifice. 
Temperatura apei la ieşire din cazan este indicată de 
termometrul (18) instalat pe panoul de comandă. Tot 
pe panoul de comandă este instalat şi termostatul de 
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siguranţă ireversibil. Cazanul de gazeificare DC50SE nu este dotat cu regulator de tiraj 
Honeywell FR 124, nici cu clapetă clasică de aer (orificiu destinat regulatorului de tiraj, care la 
ieşirea apei din cazan trebuie blindat). În schimb este echipat cu o clapetă de reglaj cu 
servoacţionare cu resort, situată la admisia aerului de ardere în cazan. Această clapetă este 
acţionată, ca şi exhaustorul, de termostatul de reglaj şi cel de gaze arse în funcţie de temperatura 
apei la ieşire din cazan. Dacă termostatul este decuplat, clapeta se închide automat. Clapeta de 
reglaj este setată din fabrică la o deschidere maximă de 30 mm. Deschiderea maximă poate fi 
reglată după nevoie. Acest lucru asigura posibilitatea schimbării puterii nominale şi a calităţii 
arderii. 
 

Regulator de putere (tiraj) Honeywell Braukmann FR 124 – Instrucţiuni de 
instalare  
 
Demontaţi levierul (1), elementul de cuplare (2), înşurubaţi regulatorul în cazan. 
 

Reglare  
 
Cazanul se va încălzi la aproximativ 80°C. Rozeta de reglare se va poziţiona la temperatura citită 
pe termometrul de pe cazan. În acest moment clapeta trebuie să aibă o deschidere minimă 
(3mm). Lanţul de pe clapeta de aer se va întinde în aşa fel încât cursa clapetei să fie 3-50 mm, 
ceea ce asigură obţinerea puterii cerute. Închiderea minimă de 3-8 mm a clapetei este reglată cu 
ajutorul şurubului de reglare. Nu se recomandă reducerea acestei valori, deoarece astfel se 
reduce durata de viaţă a cazanului, respectiv s-ar putea provoca formarea gudroanelor în cazan 
şi pe ventilator. Închiderea minimă a clapetei trebuie mărită în cazul în care tirajul este insuficient. 

Verificarea funcţionării regulatorului de tiraj  
 
Mânerul de reglare se va poziţiona la valoarea cerută a temperaturii apei la ieşire din cazan (80-
90°C). La valoarea maximă de 95°C a temperaturii apei clapeta de reglaj trebuie închisă până la 
contact (până la şurub). Valoarea prescrisă a temperaturii a apei din cazan (80-90°C) trebuie 
întodeauna reglată cu ajutorul vanelor de amestec, dincolo de cazan. Reglarea se poate face 
manual ori cu ajutorul dispozitivului electric cu servoacţionare. 
 

32. Reglarea puterii şi a 
arderii  

 

Pentru cazanele cu exhaustor DC18S – 
DC75SE  

 
Reglarea de bază a raportului de aer primar şi 
secundar 
(DC18S – DC50SE, DC20GS – DC40GS, 
DC22SX-DC40SX) 

 
Reglare optimă: 
La contact (5 mm): 5 – 10 mm 
Reglare maximă: 
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La contact (5 mm): 10 – 20 mm 
 

Reglarea de bază a raportului de aer primar şi de aer secundar al cazanului DC75SE 
 

Reglare optimă: 
La contact (20 mm): 5 – 10 mm 
Reglare maximă: 
La contact: 10 -20 mm 
 
Reglajul aerului de ardere secundar la cazanele DC50S 
 
Reglajul debitului de aer se realizează prin rotirea şurubului 
de ajustare. Rotiţi şurubul in sens  invers acelor de ceasornic. 
O rotire de o tură va genera o deschidere  a clapetei de aer 
secundar de 1.75 mm (1 tura = 1.75 mm). Setat din fabrică 
la o deschidere de aproximativ 9 mm (+ 5 ture sens 
contrar rotirii acelor de ceasornic). 
 

 
 

 

Pentru cazan fără ventilator DC15E 
Reglare de bază a raportului de aer primar şi de aer secundar 
Reglare optimă: 
la contact (5 mm) + 5÷10 mm  
Reglare maximă:  
la contact (5 mm) + 10÷20 mm 
 

 
Notă: Schimbarea reglajelor se va face cu ajutorul analizorului de gaze arse şi conform 
temperaturii maxime care nu poate depăşi 320°C la intrarea în coşul de fum, la puterea nominală 
stabilită (cu clapeta de aprindere închisă). Cazanul este reglat de către producător la parametrii 
optimi, ceea ce înseamnă că schimbările vor fi necesare doar în cazul condiţiilor 
necorespunzătoare de lucru (de ex. în cazul tirajului mic 
al coşului se va trage maneta de reglaj până la poziţia 
maximă). 

 

Pentru cazanul cu ventilatorul de aer DC70  
 

Reglarea de bază a raportului de aer primar şi aer 
secundar (70KW) 

 
Reglare optimă: 
La contact (5 mm): 5 – 10 mm 
Reglare maximă: 
La contact (5 mm): 15 – 20 mm 
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33. Completarea combustibilului  
 

La completarea combustibilului se deschide mai întâi clapeta de aprindere (13) cu ajutorul 
mânerului de acţionare (17). Exhaustorul nu se va decupla. Se aşteaptă circa 10 secunde, după 
care se întredeschide încet uşa de umplere (2), astfel încât gazele acumulate să se aspire mai 
întâi în canalul de fum şi să nu intre în sala cazanului. În cazul cazanului DC 80, înainte de 
deschiderea uşii trebuie decuplat ventilatorul de aer (4) cu ajutorul întrerupătorului (20). Pe jarul 
format se pun buşteni uscaţi de dimensiuni mari. La încărcare, combustibilul nu trebuie îndesat 
deasupra duzei de gazeificare pentru că acesta ar putea produce stingerea flăcării. Gura de 
alimentare se umple întodeauna complet. Pentru a diminua cantitatea de fum, se recomandă ca 
reâncărcarea să se efectueze atunci când cantitatea de combustibil din camera de ardere a 
scăzut la cel puţin cu o treime faţă de cantitatea iniţială. 

 
Atenţie! 
În timpul funcţionării mânerul de acţionare al clapetei de aprindere trebuie să fie apăsat (clapeta 
de aer închisă). Nerespectarea acestei recomandări ar putea conduce la deteriorarea vetilatorului 
(S). 

 

34. Funcţionare continuă  
 

Este posibilă încălzirea în mod continu, adică menţinerea focului peste noapte (de ex. la un regim 
scăzut). Această posibilitate există doar în sezon de iarnă. Acest mod de funcţionare reduce 
durata de viaţă a cazanului. Cazanul se va pregăti pentru funcţionare continuă în felul următor: 
- pe jarul format din combustibilul ars  se pun câteva bucăţi (4-6) de buşteni de dimensiuni mai 

mari; 
- se închide puţin vana de amestec; 
După acestea temperatura apei din cazan va creşte la 80-90°C 
- clapeta de reglaj (8) acţionată de regulatorul de tiraj FR 124 Honeywell se închide automat şi 

ventilatorul se decuplează, astfel cazanul va funcţiona la putere minimă. 
 

Notă: În cazanele astfel pregătite combustibilul poate arde o perioadă mai lungă. La funcţionare 
continuă (regim de putere redusă), timpul real de ardere corespunde cantităţii de combustibil  
încărcat în cazan şi a puterii prelevate în mod real. Cazanul trebuie să aibă temperatura apei de 
ieşire 80-90°C şi temperatura apei în returul cazanului de minim 65°C chiar şi la funcţionare 
continuă. 

 

35. Curăţarea cazanului  
 

Cazanul trebuie curăţat în mod regulat şi temeinic la intervale de 3-5 zile pentru că cenuşa 
împreună cu condensul şi gudroanele depuse în interiorul cazanului izolează suprafaţa de 
transfer de căldură şi reduce substanţial durata de viaţă şi randamentul cazanului. De asemenea 
o cantitate mare de cenuşă în camera inferioară va micşora spaţiul de ardere şi deteriorează 
suprafaţa duzei ceramice şi cazanul. Curăţarea cazanului se efectuează în felul următor: se pune 
în funcţiune exhaustorul, se deschide uşa de umplere (2) şi se mătură cenuşa prin orificiul de 
trecere în camera inferioară. Bucăţile lungi de lemn nears (cărbune de lemn) se lasă în gura de 
alimentare până la aprinderea următorului foc. Se deschide capacul de curăţare (15) şi se curăţă 
cu peria canalul de fum din spate. După deschiderea capacului inferior (15) se scoate cenuşa şi 
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funinginea. După deschiderea uşii inferioare (3) se înlătură cenuşa şi funinginea din camera 
inferioară. La golirea cenuşii se înlătură depunerile de funingine de pe părţile laterale ale camerei 
de ardere inferioare cu ajutorul raşchetei de curăţat sau a periei. Intervalul real de curăţare 
depinde de calitatea combustibilului (umiditatea lemnului), intensitatea încălzirii, tirajul coşului de 
fum şi de alte condiţii. La cazanele dotate cu piese metalice de turbionare a gezelor de ardere 
sub elementul ceramic tip acoperiş, este necesară scoaterea piesei metalice în momentul 
curăţării cazanului de cenuşă. Frecvenţa curăţării trebuie constatată în mod individual, pentru 
fiecare cazan. Se recomandă curăţarea o dată pe săptămână. Placa ceramică (10), (14) nu se 
scoate din cazan în timpul curăţării. Minim o dată pe an se curăţă paleta exhaustorului şi se 
controlează reglajul raportului de aer primar şi de aer secundar. La cazanul DC 50SE în camera 
de încărcare sunt instalate, în părţile laterale, pe lângă duza de gazeificare, table speciale care 
îmbunătăţesc calitatea arderii. Spaţiul de sub aceste table trebuie curăţat o dată la 7-14 zile. La 
cazanul DC70 se controlează şi se curăţă eventual ventilatorul de aer minim de două ori pe an. 
 

  
1. Deschideţi uşa inferioară a cazanului şi 

curăţaţi cenuşa cu raşcheta metalică de 
curăţire, conform exemplului din imagine 
în cazul dotării cu element ceramic de tip 
acoperis; 

2. Deschideţi uşa inferioară a cazanului şi 
curăţaţi cenuşa cu cenuşarul metalic de 
curăţire, conform exemplului din imagine 
în cazul dotării cu element ceramic de tip 
sferic; 

  
3. Exemplu de curăţire a căii de evacuare 4. Exemplu de curăţire a căii de evacuare 
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gaze de ardere în parte superioară cu 
perie de sârmă şi mâner metalic 

gaze de ardere în parte superioară cu 
perie de sârmă şi mâner metalic; 

  
5. Exemplu de curăţire a exhaustorului şi 

verificarea garniturilor de etanşare a 
exhaustorului pe corpul cazanului; 

6. Verificarea şi curăţirea clapetei de reglaj 
distribuţie aer primar/secundar prin orificiul 
de curăţire. 

 
 
Pentru tipul                                                                           

 
DC18S 
DC22S  
DC25S 
DC30SX 
DC32S 
DC50S 
DC40SE 
DC40SX 
DC50SE 
DC75SE 
 
Pentru tipul  

 
DC18S 
DC20GS 
DC22SX 
DC25GS 
DC32GS 
DC40GS 
DC30SE 
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Colector ceramic de cenuşă  
 
Nivelul maxim de cenuşă nu trebuie să depăşească nivelul muchiei superioare a acoperişului. 

 
Avertizare! 
Curăţarea regulată şi corectă este deosebit de importantă pentru obţinerea puterii nominale în 
mod constant, respectiv a unei durate de viaţă mărită. Deteriorările datorate curăţării 
insuficiente nu constituie obiectul garanţiei. 
 

36. Întreţinerea sistemului de încălzire (inclusiv cazanul)  
 

Cantitatea de apă, respectiv presiunea din sistemul de încălzire trebuie verificată cel puţin o 
dată la 14 zile. Dacă este necesar se va completa apa din sistem. 

În cazul în care cazanul nu va funcţiona în perioada când există pericol de îngheţ, se va goli 
sistemul şi cazanul de apă, sau se vor folosi soluţii de antiîngheţ. În condiţii normale cazanul se 
va goli de apă doar dacă este necesar şi pentru perioade scurte. 

La sfârşitul fiecărui sezon de încălzire, cazanul se va curăţa temeinic şi se vor repara 
eventualele defecţiuni. 

Înlocuirea pieselor deteriorate şi pregătirea cazanului pentru sezonul rece se face primăvara. 
 

37. Exploatare şi supraveghere  
 
Uitilizarea cazanului se va face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare şi întreţinere. 
Intervenţiile la cazan care ar putea pune în primejdie sănătatea beneficiarului sau a 
colocatarilor nu sunt admise. 
Cazanul poate fi exploatat doar de persoane adulte, care cunosc instrucţiunile de utilizare, 
respectiv modul de funcţionare a echipamentului. Copii sub 14 ani nu pot fi lăsaţi 
nesupravegheaţi în apropierea cazanului în funcţiune.  În cazul cazanelor pe combustibil solid 
este interzisă utilizarea unor lichide inflamabile în scopul aprinderii focului, precum şi mărirea 
în orice fel a puterii nominale (supraîncălzire) în timpul funcţionării acestuia. Nu se vor 
depozita obiectele inflamabile pe cazan şi în apropierea uşii de umplere şi de evacuare a 
cenuşii. Cenuşa va fi depozitată în containere neinflamabile cu capac. Cazanul aflat în 
funcţiune trebuie controlat periodic de persoana care utilizează cazanul. Utilizatorul poate 
efectua doar reparaţiile simple, înlocuirea simplă a pieselor de schimb livrate (ex. piesa 
ceramică refractară, şnur de etanşare etc.). La utilizarea cazanului se va controla etanşeitatea 
uşilor şi a gurilor de curăţare (acestea trebuie să fie etanşe). Utilizatorul nu poate face 
intervenţii la construcţia şi instalaţia electrică a cazanului. Cazanul trebuie curăţat corect şi la 
timp, inclusiv căile de evacuare a fumului. Uşa de umplere şi cea de evacuare a cenuşii 
trebuie să fie întodeauna corect închise.  
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38. Defecţiuni posibile şi modul de remediere  
 

DEFECT CAUZA REMEDIERE 
-  becul de control „reţea” nu 

luminează 
- lipsă tensiune alimentare; 
- fişa nu este introdusă corespunzător în priză; 
- întrerupător defect; 
- cablu alimentare defect.  

- se verifică; 
- se verifică; 
- se schimbă; 
- se schimbă. 

-  cazanul nu atinge puterea 
utilă cerută şi temperatura 
reglată  

- apă insuficientă în sistem; 
- debit pompă prea mare; 
- cazan subdimensionat; 
- calitate necorespunzătoare a combustibilului 

(umiditate ridicată, buşteni de dimensiuni 
mari); 

- clapeta de aprindere neetanşă; 
- tiraj insuficient; 
- tiraj ridicat; 
- aprindere (funcţionare cu clapeta deschisă) 

prea îndelungată; 
- elicea ventilatorului deformată; 
- cazan necurăţat. 

- se reumple; 
- se reglează turaţia 

pompei; 
- problemă de proiectare; 
- se schimbă 

combustibilul; 
- se închide; 
- coş nou sau curăţat; 
- se închide; 
 
- se schimbă; 
- se curăţă. 

-  neetanşeitate la uşile 
cazanului 

- şnur de etanşare deteriorat; 
- duza de aer înfundată 
 
 
- tiraj insuficient. 

- se schimbă; 
- se reglează balamalele 

uşii  
- nu se arde lemn de 

dimensiuni mici, 
rumeguş, scoarţă 

- probleme legate de coş. 

-  ventilatorul nu funcţionează 
sau funcţionează zgomotos 

- decuplat  termostatul de siguranţă; 
- paletă  înbâcsită, murdară; 
- condensator, motor defect; 
- regulator sau termostat de gaze arse defect 
- contact imperfect între cablul de alimentare şi 

motor. 

- se rearmează manual; 
- se curăţă ventilatorul de 

gudroane şi de depuneri; 
- se înlocuieşte; 
- se schimbă 
- se schimbă 
- se verifică. 

 

39. Piese de schimb  
 

- Piesă ceramică refractară – duză    (5) 
- Piesă ceramică refractară     (10), (11), (12), (13), (23) 
- Ventilator       (4) 
- Întrerupător cu lampă de control    (20) 
- Termometru       (18) 
- Termostat reglaj      (24) 
- Termostat de siguranţă     (36) 
- Termostat de gaze arse     (35) 
- Şnur etanşare uşă 18x18      (26) 
- Termoizolaţie uşă – Sibral     (25) 
- Condensator pentru exhaustor UCJ4C52 - 1μF  (29) 
- Condensator pentru exhaustor UCJ4C82 – 1,5 μF  (29) 
- Condensator pentru ventilator KORA – 3 μF  (DC 70S) (29) 
- Termostat de siguranţă pentru pompă 95°C (DC50SE) (7) 
- Termostat de siguranţă pentru pompă 70°C   (28) 
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Atentie! 
- pentru cazanele DC18S, DC22S, DC25GS, DC20GS, DC25GS, DC30SE, DC22SX, 

DC30SX este destinat exhaustorul UCJ4C52 cu paletă de Φ 150 mm, pentru cazanele 
DC32GS, DC40GS, DC32S, DC50S, DC40SE, DC40SX este destinat exhaustorul 
UCJ4C52 cu paleta deschisă de Φ175mm, pentru cazanul DC50SE exhaustorul UCJ4C52 
cu paleta închisă de Φ175mm, iar cazanului DC75SE exhaustorul UCJ4C82 cu paleta 
închisă de Φ 200mm. 

 

Înlocuirea piesei ceramice refractare (a duzei de aer)  
Materiale necesare: 

1. piesă ceramică refractară 
2. şnur de etanşare (3 buc) 
3. chit de cazan (alb) 

 
Procedură: se scoate sau se sparge piesa ceramică 
veche (denumită în continuare duză). Se curăţă foarte 
bine suprafaţa unde se va aşeza noua piesă, deorece 
sub duza veche s-au acumulat gudroane şi chitul 
vechi. Pe circumferinţa suprafeţei de aşezare se pune 
cordonul de chit în aşa fel încât acesta să împiedice 
mai târziu trecerea aerului secundar sub duză. În faţa 
cazanului orientaţi duza în aşa fel încât adâncitura ei să fie în direcţia dvs. spre jos (adâncitura 
este îndreptată spre cazan, marca de pe linia trasată, dacă este dată se îndreaptă înapoi). În 
partea din spate a cazanului se admite aerul secundar în duză. Duza se instalează pe suprafaţa 
de aşezare astfel încât spaţiul dintre duză şi suprafaţă să fie identic atât în partea stângă, cât şi 
în partea dreaptă. Şnururile de etanşare special pregătite şi tăiate, trebuie fasonate puţin cu 
ajutorul ciocanului de cauciuc pentru a avea o formă trapezoidală. Şnururile astfel pregătite se 
întind în părţile laterale şi în partea frontală a duzei şi se ştemuiesc pe circumferinţă cu ajutorul 
ciocanului. Capetele şnururilor de etanşare se izolează cu chit de cazan. 
 

Înlocuirea garniturii din uşă  
  
Procedură: se îndepărtează şnurul vechi cu ajutorul şurubelniţei şi se curăţă bine canalul 
acestuia. Se pregăteşte noul şnur prin batere cu ciocanul pentru a avea o formă trapezoidală. Se 
apasă şnurul cu mâna pe circumferinţa uşii (cu partea mai îngustă în canal) – se poate utiliza 
eventual un ciocan de cauciuc. Se prinde maneta de la dispozitivul de închidere a uşii, orientată 
spre sus şi se apasă şnurul în canal prin închideri repetate ale uşii. La sfârşit se reglează poziţia 
roţii pe care se găseşte cama de dispozitivul de închidere a uşii. Etanşeitatea uşii nu poate fi 
asigurată decât în cazul respectării acestei proceduri. 
  

Reglarea balamalelor şi a dispozitivului de închidere a uşii  
 
Uşa de umplere şi cea de evacuare a cenuşii sunt fixate pe corpul cazanului prin intermediul a 
două balamale. Balamalele sunt compuse dintr-o piuliţă fixată prin sudură pe corpul cazanului, un 
şurub de reglare pe care este fixată uşa cu ajutorul ştiftului. Dacă este necesar se poate schimba 
reglarea balamalelor prin slăbirea şi ridicarea carcasei superioare (panoul de comandă), prin 
scoaterea a două ştifturi, înlăturarea uşii prin învârtirea şurubului de reglare cu filet dreapta. 
Pentru a repune ansamblul în starea iniţială trebuie urmaţi paşii de mai sus în ordine inversă. 

 



Instrucţiuni de utilizare - RO 

www.atmos.cz 42 

Dispozitivul de închidere a uşii este alcătuit dintr-o manetă şi o camă care se roteşte pe un disc 
fixat de cazan şi blocat cu piuliţa care împiedică învârtirea parţială a acestuia. După puţin timp 
şnurul de etanşare se poate deforma, cauză pentru care roata trebuie înşurubată mai mult în 
cazan. În acest caz se slăbeşte piuliţa de pe roată şi aceasta se înşurubează în aşa fel încât 
maneta să fie la 20 minute pe ceasul imaginar, după închiderea uşii. La sfârşit se strânge piuliţa. 

40. Protecţia mediului  
 
Cazanele de gazeificare ATMOS satisfac cerinţele cele mai exigente privind protecţia 
mediului, motiv pentru care le-a fost acordat marca “Produs ecologic”, în conformitate cu 
directiva nr. 13/2002 a Ministerului Mediului din Republica Cehă. Cazanele sunt certificate 
conform standardului european EN 3003-5 şi fac parte din clasa 3. 
 

Scoaterea din uz a cazanului la sfârşitul duratei de viaţă  
 
Este necesar să se asigure scoaterea din uz a diferitelor piese într-un mod ecologic. 
Înainte de scoatere din uz, cazanul trebuie curăţat bine de cenuşă, care va fi depozitată în 
ladă de gunoi. Carcasa şi corpul cazanului vor fi duse în depozitul de fier vechi. Piesele 
ceramice şi izolaţiile trebuie transportate în locuri special amenajate pentru aceste tipuri de 
deşeuri. 
 
Avertizare! 
 
Pentru a asigura încălzirea ecologică, este interzisă arderea  altor combustibili decât cei 
prescrişi. Nu se vor utiliza ca şi combustibil materiale plastice, vopsele, cârpe, rumeguş, 
nămoluri, cărbune praf, polietilenă, etc. 
 
 

Condiţii de garanţie  
 
1. La respectarea recomandărilor menţionate în instrucţiunile de utilizare, funcţionare şi de 

întreţinere ale produsului se garantează caracteristicile prevăzute în normele şi condiţiile 
tehnice respective ale produsului pe toată durata garanţiei şi anume pe 24 de luni de la 
data punerii în funcţiune. Dacă cazanul este dotat cu ventil termoregulator TV 60°C sau cu 
Laddomat 21 şi cu rezervoare de acumulare (vezi schemele alăturate) garanţia corpului de 
cazan este prelungită de la 24 la 36 de luni. Garanţia celorlalte piese rămâne 
neschimbată. 

2. Pe durata garanţiei, pentru orice defect apărut din vina producătorului, vânzătorul se 
obligă să remedieze în mod gratuit acest defect. 

3. Perioada de garanţie se prelungeşte cu atâta timp cât produsul a fost în reparaţie în 
garanţie. 

4. Intervenţiile în perioada de garanţie se vor efectua doar în cazul unei solicitări concrete 
prezentate la centrul de service autorizat. 

5. Garanţia cazanului este recunoscută doar atunci când instalarea cazanului a fost efectuată 
de către persoane instruite de către producător în conformitate cu normele şi instrucţiunile 
de utilizare în vigoare. Recunoaşterea oricărei garanţii este condiţionată de indicarea 
tuturor datelor privind firma care a efectuat instalarea. În cazul deteriorării cazanului 
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provocată de montarea necorespunzătoare, toate cheltuielile apărute în legătură cu 
aceasta vor fi suportate de firma care a efectuat instalarea. 

6. Cumpărătorul a luat la cunoştinţă instrucţiunile de utilizare şi modul de funcţionare a 
cazanului. 

7. La sfârşitul perioadei de garanţie, intervenţiile se vor efectua de asemenea la un centru 
autorizat de service în baza cerinţei clientului. În acest caz clientul va plăti cheltuielile de 
reparaţie. 

8. Beneficiarul este obligat să respecte recomandăriile producătorului din instrucţiunile de 
utilizare şi întreţinere. Garanţia nu acoperă daunele provocate de nerespectarea 
instrucţiunilor de utilizare şi întreţinere, de montarea necorespunzatoare sau de arderea 
combustibililor necorespunzători. În acest caz clientul va suporta cheltuielile de reparaţie. 

9. La instalarea şi funcţionarea cazanului conform instrucţiunilor de utilizare, temperatura de 
ieşire a apei trebuie menţinută în permanenţă la 80-90°C şi temperatura apei din returul 
cazanului la minim 65°C în toate regimurile cazanului. 

10. Clientul este obligat să asigure cel puţin o dată pe an o revizie a cazanului, inclusiv 
reglarea elementelor de comandă şi de construcţie, respectiv a sistemului de evacuare a 
fumului, de către o firmă autorizată de service. Această revizie se va înregistra în 
certificatul de garanţie. 

 
Garanţia se referă doar la cazanele vândute  de SC SECPRAL PRO INSTALAŢII SRL şi montate 
pe teritoriul României. 

 
I 
Activităţile de punere în funcţiune, service în perioada de garanţie şi post garanţie pot fi 
efectuate doar de firme instruite şi autorizate în acest scop de către ISCIR, producător şi 
reprezentantul producătorului în România, respectiv de producătorul Jaroslav Cankar a 
syn ATMOS, Veleskeho 487, 29421 Bela Pod Bezdezem, Cehia, tel.: +420 326 701 404
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PROCES VERBAL DE INSTALARE A CAZANULUI   
 

Instalarea a fost efectuată de firma: 
 
 
Denumire...........................................................................................................................................
........ 
 
Adresă...............................................................................................................................................
......... 
 
Tel.......................................................... 
 
 
Date constatate: 
 

Coş de fum: Canal de fum: 

Dimensiuni:.........................................................
...... 

Diametru:............................................................
........ 

Înălţime:..............................................................
...... 

Lungime: 
................................................................... 

Tirajul 
coşului:.........................................................* 

Număr de 
coturi:......................................................... 

Data ultimei 
revizii:.................................................... 

Temperatura gazelor 
arse:........................................* 

 
Cazanul a fost instalat cu termoventilul de amestec de protectie (descriere succintă): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Combustibil: 
 
Tip: ...................................................................                  
Dimesiuni:......................................................... 
Umiditate:......................................................... 
La pornire s-a verificat funcţionarea cazanului şi a tutror elementelor de reglare şi de 
siguranţă. 
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Responsabil de control:......................................... Data:............................................................ 
Semnătura şi ştampila:............................................ Semnătură client:........................................ 
 
 
 
* mărimi măsurate 

Intervenţii / Revizii  
 

Data:  
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 
 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data:  
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 
 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data:  
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 
 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data:  
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 
 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data:  
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 
 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data:  
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 
 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 

Data: 
 
 
 
 
Ştampilă şi semnătură 
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Raport de reparaţii în garanţie şi postgaranţie 
 

Reparaţie: ……….………………………………..……………..…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
    ………………………… 

                                                                                                        Efectuat de, la data de 
 
Reparaţie: ……….………………………………..……………..…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
    ………………………… 

                                                                                                        Efectuat de, la data de 
 
Reparaţie: ……….………………………………..……………..…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
    ………………………… 

                                                                                                        Efectuat de, la data de 
 
Reparaţie: ……….………………………………..……………..…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
    ………………………… 

                                                                                                        Efectuat de, la data de 
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Declaraţie de conformitate nr. 007-02-02/DC  
 

conform art. 13 alin. 2 din Legea nr. 22/1997 M.O., sub forma prescripţiilor ulterioare, § 5  O.G. nr. 168/1997 
M.O., sub forma prescripţiilor ulterioare, § 13  O.G. nr. 163/2002 M.O. 

 
eliberată de societatea 

 

Producătorul Jaroslav Cankař a syn ATMOS 

Valenského 487 

297 21 Bělá pod Bezdězem 
Nr. de înmatriculare: 11303344 
declară pe proprie răspundere că 
 

Produsul: 
 
Tipurile: 

cazanele bazate pe principiul gazeificării lemnului  
pentru încălzire centrală  
DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 50S, DC 70S, DC 
20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, DC 30SE, DC 40SE, 
DC 50SE, DC 75SE, DC 15E, DC 100, DC 22SX, DC30SX, 
DC40SX 
 

Utilizarea produslui: Seria de tipuri de cazane bazate pe principiul gazeificării 
lemnului cu puterea nominală de la 15 până la 100 kW, 
destinate încălzirii caselor familiale sau alotr obiective 
similare. 
 
Produsul îndeplineşte cererile principale în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr.168/1997 M.O., sub forma 
prescripţiilor ulterioare, nr. 163/2002 M.O. 
 

Lista prescripţiilor tehnice: ČSN EN 303/5/200 
ČSN 06 1008/1997 
ČSN EN 60335-1/1997 
Hotărârea Guvernului nr.502/2000 M.O. 

 
Cu condiţia respectării prescripţiilor mai sus menţionate, se garantează siguranţa funcţionării produsului. 
 
Producătorul Jaroslav Cankař a syn ATMOS a luat măsurile în baza procedeelor documentate, asigurând prin 
acestea conformitatea cu documentaţia tehnică, precum şi cu prescripţiile de bază privind fabricarea, pentru toate 
produsele introduse pe piaţă.  
 

Evaluarea conformităţii: a fost efectuată conform § 12 alin. 4 lit. b) din legea nr. 
22/1997 M.O. şi § 3 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2002 
M.O. 
În scopul aprecierii conformităţii a fost folosit certificatul nr. 
B-30-00842-02 din 18.7. 20025 cu valabilitatea până la 
31.7.2004, eliberat de persoană autorizată nr. 202 (Institutul 
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de încercări pentru construcţii de maşini, întrep. de stat, 
Hudcova 56b, BRNO, cod poştal 621 00) 
Nr. de înmatriculare: 00001490 

 
        .................... 
        Director gen. 

 


